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AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: M/0/07/2026/233/F/2/P/1

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Siedlcach; 08-110 Siedlce, ul. Le$na 8

Zlecenie Nr: M/0/07/2026/233

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢  do
oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania: Woda do spozycia przez ludzi

Zatwierdzenie do wykonywania badan:

Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 45/2025 z dn. 15.10.2025, PPIS w Katowicach nr
NS.HK.9027.3.14.2025.NK z dn. 23.09.2025, PPIS w Poznaniu nr HK-JW.9022.21.2025 z dn. 24.11.2025r

Punkt pobrania: punkt pobrania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — probka nr 471 pobrana w dniu Data*: 08 lipca 2026
06.07.2026r.

Adres pobrania:
Miejsce pobrania:
Punkt pobrania:

SUW Czerniejew dz. nr 462, 08-114 Skorzec
Punkt poboru wody, woda podawana do sieci wodociggowej — kran
punkt pobrania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — probka nr 471 pobrana w dniu 06.07.2026r.

Rodzaj wody do spozycia: uzdatniona
Pobranic p ro?aek we - Odbierajacy: Pracownik GBA POLSKA nr: 2787
Transport probek: ~ Przesytka
Numer probki: 40609/07/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  10-07-2026 Data zakonczenia badan: 17-07-2026
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania Wymagania Wynik U S/01
M | 1,2-dichloroetan (EDC) ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3,0 pg/l; Rozp.MZ <0,50 0,06 SPELNIA
HS-GC-MS (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,50 g/l
M | Akryloamid ng/l A | PB-148/LF wyd. 4 z dnia 14.01.2025| < 0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. < 0,050 0,009 SPELNIA
LC-MS/MS 2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,050 pg/l
M | Benzen g/l A | PN-ISO 11423-1:2002 < 1,0 pg/l; Rozp.MZ <025 0,02 |SPELNIA
HS-GC-MS (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,25 g/l
M | Bromiany ng/l A | PN-EN ISO 11206:2013-07 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <10 0,2 SPELNIA
IC-UV/VIS
Granica oznaczalnosci: 1,0 pg/l
M | Chlorek winylu ng/l AE | PN-ENISO 10301:2002 <0,50 pg/l; Rozp.MZ <0,10 0,01 SPELNIA
HS-GC-MS (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,10 pg/l
M | Cyjanki ogolne ng/l A | PN-EN ISO 14403-2:2012 <50 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <10 2 SPELNIA
CFA z detekcja spektrometryczng
M | Epichlorohydryna ng/l A | PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022| < 0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,025 0,005 SPELNIA
HS-GC-MS (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,025 pg/l
M | Fluorki mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN | < 1,5 mg/l; Rozp.MZ 0,18 0,02 ZGODNE
ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
1C-CD
Granica oznaczalnosci: 0,10 mg/l
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania Wymagania Wynik U S/01
M | Suma trihalogenometanow (THM) (z ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <100 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <10 0,3 SPELNIA
obliczen) HS-GC-MS 2017.2294)
M | Suma trichloroetenu i ng/l AE | PN-ENISO 10301:2002 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0 0,2 SPELNIA
tetrachloroetenu (z obliczen) HS-GC-MS
Granica oznaczalnosci: - pg/l
M | Antymon ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <5,0 ng/l; Rozp.MZ <10 0,2 SPEENIA
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,80 pg/l
M | Bor mg/l AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 < 1,0 mg/l; Rozp.MZ <0,010 0,002 SPEENIA
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,0075 mg/1
M | Glin ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 <200 pg/l; Rozp.MZ <10 2 SPEENIA
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 7,3 pg/l
M |Rtgé ug/l AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 < 1,0 ug/l; Rozp.MZ <0,10 0,02 SPEENIA
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,07 pg/l
M | Selen g/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0 0,2 SPELNIA
ICP-MS
Granica oznaczalnosci: 0,72 pg/l
M | Sod mg/1 AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <200 mg/l; Rozp.MZ 24 0,4 ZGODNE
ICP-MS (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,030 mg/1
M | Aldryna ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | Dieldryna ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | Endryna ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 nug/l; Rozp.MZ <0,010 0,002 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | o,p'-dichlorodifenylodichloroetan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(o,p-DDD) GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | o,p'-dichlorodifenylodichloroetylen ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
(o,p-DDE) GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | o,p'-dichlorodifenylotrichloroetan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010 0,001 SPELNIA
(o,p'-DDT) GC-EDC 2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania Wymagania Wynik U S/01
M | p,p'-dichlorodifenylodichloroetan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 ug/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(p,p'-DDD) GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | p,p'-dichlorodifenylodichloroetylen ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
(p.p'-DDE) GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | p,p'-dichlorodifenylotrichloroetan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
(p.p-DDT) GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | alfa-heksachlorocykloheksan (alfa- ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 ug/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
HCH) GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | alfa-chlordan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010 0,001 SPELNIA
GC-EDC 2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | beta-heksachlorocykloheksan (beta- ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 ug/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
HCH) GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | delta-heksachlorocykloheksan (delta- ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
HCH) GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | gamma-heksachlorocykloheksan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
(gamma-HCH, lindan) GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | gamma-chlordan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pug/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | Endosulfan II ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | Epoksyd heptachloru B ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | Heptachlor ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | Aldehyd endryny ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pug/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
M | Metoksychlor (DMDT) ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pug/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania Wymagania Wynik U S/01

M | Alachlor ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 ug/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l

M | Trifluralina ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC 2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l

M | Siarczan endosulfanu ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l

M | Izodryna ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 ug/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l

M | Suma HCH (z obliczen) ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)

M | Endosulfan I ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 ug/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l

M | Heksachlorobenzen (HCB) ug/l A | PN-EN ISO 6468:2002 <0,010 0,001 -
GC-EDC

M | Epoksyd heptachloru A ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l

M | Suma pestycydow (z obliczen) ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,50 ug/l; Rozp.MZ <0,010 0,002 SPELNIA
GC-EDC (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,010 pg/l

M | Benzo(a)piren ng/l A PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022| < 0,010 pg/l; Rozp.MZ <0,0020 0,0004 SPEENIA
HPLC-FLD/UV (Dz.U.2017.2294)
Granica oznaczalnosci: 0,0020 pg/l1

M | Suma WWA (z obliczen dla 4 ug/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | < 0,10 ug/l; Rozp. MZ. <0,0050 0,0009 | SPELNIA

zwigzkow wg rozp. i B(a)P) HPLC-FLD/UV (Dz.U.2017.2294)

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wytacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firm¢ kurierska badZ dostarczana osobiscie przez Klienta).
j-m. - jednostka miary
U - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodno$ci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ,,< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub ,,> warto§¢ gornej granicy zakresu pomiarowego”. Warto$ci te
stanowig informacj¢ o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sa niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartosci dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody.

S/OI - stwierdzenie zgodnosci / opinia i interpretacja, gdzie:
S — stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace si¢ do wynikéw dla parametréw wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodno$¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nia zwiazane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czgsci sa spetnione, a ktore nie, podane sa w uwagach. W przypadku uzyskania

rezultatow

badaf, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatdw spetniajacych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

OI — opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikéw jakosciowych/rezultatow z badan, gdzie SPELNIA oznacza spehnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespetienie wymagan.
Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).
Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyrdznione kursywa zostaty przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposob

pobrania i reprezentatywnos¢ probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sa

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sa kopiami.
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Uwagi:
Badana probka spetnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikoéw
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko btgdnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Niniejszy dokument zastgpuje catkowicie Sprawozdanie z badan nr. M/0/07/2026/233/F/2
Przyczyna korekty jest zmiana rodzaju wody do spozycia
Suma trihalogenometanow (THM) oznacza sumg¢ st¢zen zwiazkoéw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan.
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
23-07-2026 ;;z;csownik GBA Polska nr: Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2261 pracownik GBA POLSKA nr: | N IHHINN AR EARRTOOR
2307
2372
2438
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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